DATENBLATT DB.NS.0108 Stand: 01.05.2023

TAB Mittelspannung Stadtwerke Glauchau - Anhang H erganzenden
Festlegungen Wandlerverdrahtung

H.1: Anschluss Zihlerschranke
Variante A) Zihlerschrank nach DIN VDE 0603
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eofoo Joe o o oo -X4* Vertellerklemme zur Spannungsversorgung des SMGw (in Vorbereitung)
(_,3% : E 5 | a HO7V 1x1,5 mm?® schwarz
l':-__: i 1] HO7V 1x1.5 mm¥ holiblau
1< HO7V 1x2.5 mm schwarz
| < HO7V 1x2,5 mm® braun
6 1 2 3 4 5 i Schaltdraht; 0,75 mm? .., 1,0 mm?
3 ! AB.C  HO7V 1,5 mm* schwarz
io HO7V 1,5 mm? blau

Variante B) Zihlerwechselschrank GroB3e 3
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TAB Mittelspannung Stadtwerke Glauchau - Anhang H ergianzenden
Festlegungen Wandlerverdrahtung

H.2: Mittelspannungsseitige Messung
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Messleitungen
Strompfad: bis 25 m NYY¥- 6x4 mm? Spannungspfad: Wandler bis Sicherung:  max. 3 m NSGAFOU 4 x 1 % 2,5 mm?
25 m bis 40 m NYY- 6x6 mm? Sicherung bis Klemme:  bis 25 m NYY-  5x2,5 mm?
40 m bis 65 m NYY- 6 x 10 mm? 25mbis 40 m NYY- 5x4 mm?
40mbis65m NYY- 5x6mm?

Erdung:

HO7V-U 1 x 4 mm? griin-gelb
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TAB Mittelspannung Stadtwerke Glauchau - Anhang H ergianzenden
Festlegungen Wandlerverdrahtung

H.3: Niederspannungsseitige Messung
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Messleitungen
Strompfad:  bis 1 m* 1,5 mm? Cu Spannungspfad:  Abgriff bis Sicherung max.3m  NSGAFOU 2,5 mm?®
1mbis4m 2,5mm?® Cu Sicherung bis Klemme  bis 15m  NYY- 5x2,5mm?®

4mbis15m 4 mm? Cu
*nicht anzuwenden bei Z&hlerwechselschrédnken



